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Nesta dissertação foram estudadas e implementadas metodologias de projeto de controla-
dores IMC (controlo com base em modelo interno).  
Foi inicialmente realizada uma revisão bibliográfica sobre as metodologias utilizadas de 
forma a suportar teoricamente o trabalho prático realizado. Seguidamente procedeu-se à aplicação 
prática das metodologias estudadas. Para o processo em configuração SISO (Sistema de uma en-
trada – uma saída) foi implementado um controlador IMC, seguidamente implementou-se um 
controlador PID cujos ganhos foram sintonizados através da estrutura IMC. Depois implementou-
se um controlador IMC adaptativo para a mesma configuração de sistema. Seguidamente utilizou-
se o processo em configuração MIMO (Sistema de múltiplas entradas – múltiplas saídas), para o 
qual foi implementado um controlador IMC. Tendo numa fase posterior sido utilizado um con-
trolador PI em conjunto com o controlador IMC com o objetivo de corrigir o erro de controlo. 
Por último foi realizada, apenas para o processo em configuração SISO, uma otimização do tipo 
PSO (otimização por enxame de partículas) para o controlador IMC de modo a que este cumprisse 
uma especificação exigida.  
Para representar a instalação a controlar foram utilizados modelos ARX lineares. Os algo-
ritmos de controlo necessários para a realização das simulações foram elaborados no programa 
MATLAB R2014 b. 
De forma a avaliar as metodologias estudadas foram realizados testes experimentais num 
processo de referência de três tanques (AMIRA DTS 200), cujo objetivo passou por controlar em 
primeira instância o nível de líquido em um dos tanques e depois o nível de líquido em dois dos 
tanques em simultâneo. O equipamento utilizado encontra-se localizado no laboratório 2.6 do 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade Nova de Lisboa (FCT/UNL). 
Este estudo permitiu aprofundar os conhecimentos sobre controladores IMC e perceber 
quais as dificuldades e particularidades associadas à implementação deste tipo de controladores. 
 
Palavras-chave:  





In this master’s thesis were studied and implemented IMC (internal model control) 
controller design methodologies. 
It was initially performed a literature review of the methodologies we use in order 
to theoretically support the practical work. Then were applied the studied methodologies. 
For the system in SISO (Single Input-Single Output) configuration was implemented an 
IMC controller and it was shown how to tune the gains of a PID controller from the IMC 
structure. Then was implemented an adaptive IMC controller for the same system con-
figuration. Afterwards was implemented an IMC controller for the system in MIMO 
(Multiple Input-Multiple Output) configuration, at a later stage was used a PI controller 
together with the IMC controller to correct the control error. Finally it was performed, 
only for the system SISO configuration, a PSO (Particle Swarm Optimization) optimiza-
tion for the IMC controller to satisfy a required specification. 
To represent the installation to control were used linear ARX models. The control 
algorithms necessary for the simulations were developed in MATLAB R2014 b. 
In order to evaluate the methodologies studied were realized experimental tests on 
a reference system of three tanks (AMIRA DTS 200). Initially it was decided to control 
the liquid level in a tank and then the liquid level in two tanks simultaneously. The system 
is located in the 2.6 Laboratory Department of Electrical Engineering of the FCT-UNL.  
This study allowed us to increase knowledge about IMC controllers and understand 
what difficulties and particularities are associated to the implementation of this type of 
controllers. 
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Simbologia e Notações 
Simbologia 
𝑡     Variável de tempo no domínio do tempo continuo 
𝑘      Variável de tempo no domínio do tempo discreto 
𝑇𝑠     Intervalo de amostragem [s] 
𝐾𝑃     Ganho proporcional do controlador PID 
𝐾𝐼     Ganho integral do controlador PID 
𝐾𝐷     Ganho derivativo do controlador PID 
𝑇𝐼     Tempo integral do controlador PID 
𝑇𝐷     Tempo derivativo do controlador PID 
𝑎1 …𝑎𝑛    𝑏1 …𝑏𝑛   Parâmetros do modelo ARX 
𝑟/𝑅/𝑌𝑅    Sinal de referência 
𝑃(𝑧)  Função de transferência em tempo discreto da ins-
talação 
𝑀(𝑧)  Função de transferência em tempo discreto do mo-
delo da instalação 
𝐹(𝑧)  Função de transferência em tempo discreto do filtro 
do controlador IMC 
𝑄(𝑧)  Função de transferência em tempo discreto do con-
trolador IMC 
G(q) Função de transferência de u(k) para y(k) 







ARX  Modelo Auto Regressivo Linear com entrada exó-
gena (Auto Regressive Linear Model with exXoge-
nous input) 
PCA  Análise de Componentes Principais (Principal 
Component Analysis) 
PCR Regressão de Componentes Principais (Principal 
Components Regression) 
PID  Proporcional-Integral-Derivativo 
PI      Proporcional-Integral 
SISO Sistemas de Uma entrada – Uma saída (Single In-
put-Single Output) 
MIMO Sistemas de Múltiplas entradas – Múltiplas saídas 
(Multiple Input-Multiple Output) 
SVD Decomposição em Valores Singulares (Singular 
Value Decomposition) 
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1 Introdução 
Neste capítulo é apresentada uma introdução ao trabalho desenvolvido na disserta-
ção, nomeadamente a motivação que levou à escolha do tema da dissertação, os objetivos 
a que se propõe, as maiores contribuições e por fim a forma como está organizada a dis-
sertação. 
1.1 Objetivos 
Os principais objetivos desta dissertação são descritos seguidamente. 
O objetivo principal consistiu em estudar as metodologias de projeto de controla-
dores com base em modelo interno (IMC).  
 
Figura 1.1- Estrutura de controlo IMC 
Tendo por base todos os conhecimentos já existentes e trabalhos desenvolvidos so-
bre esta temática, esta dissertação visa estudar e comprovar os métodos de implementação 





Perceber quais as particularidades e dificuldades associadas à implementação deste 
tipo de controladores e quais os procedimentos necessários para ultrapassar essas dificul-
dades.  
Teve-se como objetivo também demonstrar que os controladores IMC podem ter 
outras aplicações tal como serem utilizados para a sintonização de controladores PID. 
 
1.2 Motivações 
Hoje em dia os processos industriais têm centenas de controladores. A maioria des-
ses controladores baseiam-se no algoritmo de controlo PID clássico. O controlador IMC 
surgiu como uma alternativa às técnicas de controlo PID clássico.  
Neste tipo de controlador que liga o modelo do processo e a estrutura do controla-
dor, pois este tem na sua génese uma representação do processo a controlar, a qualidade 
do controlo depende do quão preciso é o modelo utlizado para representar o processo real.  
Nesta dissertação pretendeu-se estudar mais aprofundadamente os controladores 
IMC, pois são controladores que podem ser utilizados em outro tipo de aplicações para 
além do controlo de um processo tal como a sintonização de controladores PID. 
1.3 Contribuições 
A principal contribuição desta dissertação insere-se essencialmente na área di-
dática, pois trata-se de um estudo aprofundado sobre controladores IMC que permite, 
principalmente, perceber como se deve proceder para implementar um controlador IMC 
seja num processo SISO ou MIMO, quais os tipos de dificuldades que existem na imple-
mentação destes controladores e quais os passos que se devem dar para se poderem ultra-
passar essas dificuldades. Permite ainda perceber como aplicar este tipo de controladores 
na sintonização de controladores PID.  
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Outra contribuição verificou-se no caso do modelo do processo a controlar ser de 
fase não-mínima, como se verificou no caso do processo MIMO, em que seria necessário 
fatorizar o modelo do processo de modo a separar o termos invertíveis dos termos não-
invertíveis. Nesta dissertação mostrou-se que se for possível anular os zeros da função de 
transferência do modelo sem que a dinâmica do sistema seja afetada, consegue-se obter 
o controlador IMC apenas invertendo o novo modelo do processo, já sem zeros, sem ser 
necessário realizar a fatorização. 
1.4 Organização da dissertação 
 
Esta dissertação de Mestrado encontra-se estruturada em cinco capítulos. 
No capítulo 1 é apresentado o objetivo, as motivações e como está organizada a 
dissertação. 
No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica sobre o tema principal da disserta-
ção, os controladores IMC. 
No capítulo 3 são descritas as metodologias de projeto de controladores IMC abor-
dadas. 
No capítulo 4 são apresentados e analisados os resultados experimentais. 
Por fim, no capítulo 5 são apresentadas conclusões e objetivos para trabalho futuro.
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2 Revisão Bibliográfica 
Neste capítulo é apresentado uma revisão bibliográfica sobre o tema da dissertação 
e sobre outros conceitos que foram utilizados durante o trabalho realizado. Todas as fun-
ções de transferência estão descritas em tempo contínuo neste capítulo de modo a manter 
a coerência com as fontes de informação utilizadas, já nos seguintes capítulos trabalhou-
se em tempo discreto. 
2.1 Sistemas e controlo 
  Antes de entrarmos no tema principal desta dissertação é importante contextuali-
zar, nomeadamente perceber o que é um sistema, no que se baseia a simulação de sistemas 
e como funciona o controlo em si. 
2.1.1 Sistema 
Um sistema responde a sinais de entrada particulares através da produção de sinais 
de saída.  
  Um sistema pode também ser definido como um objeto no qual as variáveis de 
diferente natureza física interagem e são produzidos sinais observáveis (Ljung, 1987). 
 
Figura 2.1- Sistema com perturbações adaptada de (Ljung, 1987) 
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A descrição de um sistema com perturbações pode ser dada pela seguinte forma: 
𝑦(𝑡) = 𝐺(𝑞)𝑢(𝑡) + 𝐻(𝑞)𝑒(𝑡) (2.1) 
2.1.2 Simulação de sistemas 
  A forma mais básica de utilizar uma descrição de um sistema é simular a resposta 
desse sistema para vários tipos de entrada. Isto significa que uma sequência de entrada 
𝑢∗(𝑡), t=1,2,…,N escolhida pelo utilizador é aplicada a (2.1) para calcular a saída não 
perturbada. 
𝑦∗(𝑡) = 𝐺(𝑞)𝑢∗(𝑡),                 𝑡 = 1,2,… ,𝑁 (2.2) 
Esta é a saída que o sistema produzirá se não houver perturbação de acordo com 
(2.1) . 
  No caso de existir uma perturbação, a influência desta é avaliada através de um 
gerador de números aleatórios 𝑒∗(𝑡), 𝑡 = 1,2,… , 𝑁 que pode ser considerado como uma 
realização de um processo estocástico de ruído branco com variância λ . A perturbação é 
calculada como, 
𝑣∗(𝑡) = 𝐻(𝑞)𝑒∗(𝑡) (2.3) 
  Com 𝑦∗(𝑡) e 𝑣∗(𝑡) é possível ter uma ideia de como a resposta do sistema para 
{𝑢∗(𝑡)} pode ser formada. 
  Esta forma de testar o modelo (2.1), em vez de o processo real, para avaliar o seu 
comportamento sob várias condições tornou-se amplamente utilizado em engenharia e 
reflete o uso mais comum de descrições matemáticas (Ljung, 1987). 
2.1.3 Controlo 
O controlo tem como objetivo fazer com que a saída de um sistema se comporte de 
uma forma desejada, através de uma seleção adequada da sequência de entrada. De modo 
a conceber-se adequadamente um mecanismo de controlo será necessária uma descrição 
do sistema. Assim a descrição (2.1) pode ser usada para alguns problemas de controlo 
típicos. 
  A teoria de controlo “clássica” foi desenvolvida em 1940 por Bode, Nyquist e 
Nichols, entre outros, e baseia-se numa representação gráfica da função de frequência 
𝐺(𝑒𝑖𝜔).  
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Uma aproximação típica é usar uma lei de feedback como, 
𝑢(𝑡) = 𝐹(𝑞)[𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)] (2.4) 
onde 𝑟(𝑡) é o valor de referência para a saída e também o valor desejável para esta. O 






e a escolha do F é feita de maneira a que a função de frequência compensada, 
𝐹(𝑒𝑖𝜔)𝐺(𝑒𝑖𝜔) 
tenha as características desejadas, o que normalmente é verificado através da representa-
ção gráfica. (Ljung, 1987) 
A estrutura de controlo clássica está representada na Figura 2.2, 
 
Figura 2.2-Estrutura de controlo clássica, adaptada de (Silva, 2008) 
2.2 Equações às diferenças e modelo ARX 
Tendo em conta que o trabalho realizado irá incidir sobre processos em tempo dis-
creto é importante referir que as relações entre as várias variáveis do modelo serão des-
critas com o auxílio de equações às diferenças. Em tempo contínuo estas relações são 
dadas por equações diferenciais.  
Um modelo ARX é um modelo paramétrico do tipo entrada-saída que pode ser des-
crito por uma equação de diferenças linear (Ljung, 1987).  
O modelo é normalmente denominado ARX (𝑛𝑎, 𝑛𝑏, 𝑛𝑑), em que 𝑛𝑎 diz respeito à 
ordem do polinómio A, 𝑛𝑏 à ordem do polinómio B+1 e 𝑛𝑑 aos atrasos de entrada-saída. 
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O modelo ARX é representado pela seguinte equação: 
𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + ⋯+𝑎𝑛𝑎𝑦(𝑘 − 𝑛𝑎)




Figura 2.3 - Estrutura do modelo ARX adaptada de (Ljung, 1987) 
  Através das equações às diferenças e com a transformada Z chega-se facilmente à 
função de transferência de um processo discreto. 
Tendo por exemplo um processo dado por um modelo ARX (2,2,1), 
𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑘 − 2) = 𝑏1𝑢(𝑘 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑘 − 2) 





















2.3 Controlo IMC  
O IMC surgiu como uma alternativa ao algoritmo de controlo tradicional, que liga 
o modelo do processo e a estrutura do controlador. 
  No final de 1950, uma investigação de Newton, Gould e Kaiser (Newton, Gould 
& Kaiser, 1957) apontou para a transformação da estrutura de anel fechado em uma es-
trutura de anel aberto quando Smith propôs um preditor para eliminar o tempo morto do 
ciclo de controlo. Brosilow (Brosilow, 2002), com o seu sistema de controlo inferencial, 
também abordou a estrutura IMC. No entanto, foram Morari e Garcia quem trouxe a 
maior contribuição para o avanço da nova estrutura de controlo (Issa, 2011). 
  Segundo o que Morari e Garcia apresentaram, este novo modelo foi desenvolvido 
segundo o princípio do modelo interno para combinar o modelo do processo e a dinâmica 
do sinal externo (Garcia & Morari, 1982). 
  O controlador IMC é um controlador desenvolvido para ser robusto. No campo da 
matemática, ser robusto significa que o controlador deve cumprir as especificações, não 
apenas para um modelo ou conjunto de modelos, mas também para o processo real. 
  O IMC tem como filosofia um conceito assente no princípio do modelo interno 
que diz: o controlo pode ser obtido só se o sistema de controlo incorporar, explícita ou 
implicitamente, alguma representação do processo a controlar. Particularmente, pode 
dizer-se que se o sistema de controlo foi desenvolvido com base num modelo exato do 
processo então o controlo perfeito é teoricamente possível (Braatz, 1996). 
2.3.1 Estrutura do controlador IMC 
A estrutura principal do controlador IMC está ilustrada na Figura 2.4. 
 
Figura 2.4 - Estrutura do IMC adaptada de (Hou, Zhao, Zhang, & Tian, 2009) 
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Onde 𝑃(𝑠) representa o processo que se quer controlar, 𝑀(𝑠) o modelo do processo 
e 𝑄(𝑠) o controlador IMC. Já 𝑢 refere-se à ação de controlo, 𝑦 é a saída do sistema e 𝑑 
representa perturbações que se podem incluir no sistema de controlo. 
 
Figura 2.5- Estrutura do IMC equivalente à estrutura de controlo clássica adaptada de (Hou et al., 
2009) 
A Figura 2.5 é uma derivação da estrutura do IMC representada na Figura 2.4, de 
forma a ser possível obter apenas um único bloco controlador em série com a instalação 
tal como na estrutura de controlo clássica. 




1 + 𝑄(𝑠)[𝑃(𝑠) − 𝑀(𝑠)]
𝑅(𝑠) +
1 − 𝑀(𝑠)𝑄(𝑠)
1 + 𝑄(𝑠)[𝑃(𝑠) − 𝑀(𝑠)]
𝐷(𝑠) (2.7) 
 
E o sinal de feedback do sistema traduz-se por: 
?̃?(𝑠) = [𝑃(𝑠) − 𝑀(𝑠)]𝑢(𝑠) + 𝐷(𝑠) (2.8) 
Se P(s)=M(s) e se não existir perturbação externa, D(s)=0, então a saída 𝑌𝑚 do 
modelo é igual à saída 𝑌 do processo sendo nesta situação o sinal de feedback zero. (Hou 
et al., 2009) 
Na Figura 2.5 é possível ver uma estrutura IMC equivalente à estrutura de controlo 







2.3.2 Estabilidade interna 
Relativamente à estabilidade interna do modelo tem-se que: 
1. Assumindo um modelo perfeito (P(s)=M(s)), o sistema da Figura 2.4 é 
internamente estável se e só se P(s) e Q(s) são ambos estáveis. 
2. Assumindo que P(s) é estável e que P(s)=M(s), então o sistema de feed-
back clássico com o controlador de acordo com (2.9) é internamente estável se e só se 
Q(s) é estável (Rivera, 1999). 
2.3.3 Comportamento assimptótico do anel fechado 
É necessário garantir que o sistema de controlo não conduz a nenhum offset no 
ponto de ajuste ou a alterações de perturbação. Para isso são definidos dois tipos de en-
tradas: 




𝑀(𝑠)𝑄(𝑠) = 1 
(2.10) 
 











(𝑀(𝑠)𝑄(𝑠)) = 0 
(2.12) 
2.3.4 Requisitos do controlador IMC 
Para ser possível obter uma resposta fisicamente realizável, o controlador IMC 
(Q(s)) tem de preencher determinados requisitos. 
• Estabilidade – O controlador tem de gerar respostas finitas a entradas finitas. Os 
pólos de Q(s) têm de estar todos localizados no semiplano esquerdo; 
• Causalidade – Q(s) tem de ser causal. A função de transferência de Q(s) deve ter 
denominador de grau superior ou igual ao grau do numerador (Rivera, 1999). 
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2.3.5 Procedimento de projeto do IMC 
  O projeto do controlador IMC, que tem como a base a estrutura da Figura 2.4, 
engloba alguns passos. 
1. Obter o modelo, M(s), do processo, P(s). 
2. Como o controlador Q(s) tem de ser estável e tem por base o inverso do 
modelo do processo, é necessário verificar se o modelo é de fase mínima. 
Assim fatoriza-se o modelo do processo em duas partes:  
𝑀(𝑠) = 𝑀(𝑠)+𝑀(𝑠)− 
Sendo que 𝑀(𝑠)+ inclui todos os elementos de fase não mínima do mo-
delo do processo, isto é todos os zeros que se encontrem no semiplano 
direito. Já o fator 𝑀(𝑠)− é de fase mínima e invertível. Como os elemen-
tos de fase não mínima provocam um controlador instável e não causal, 
assim assume-se um ?̃?(s)= 𝑀(𝑠)−
−1, que é estável e causal. 
3. Para garantir a causalidade do controlador, isto é, grau do denominador 
superior ou igual ao numerador, utiliza-se um filtro 𝑓(𝑠) em conjunto 
com ?̃?(s) tendo-se assim o controlador final 𝑄(𝑠) = 𝑓(𝑠) × ?̃?(𝑠) estável 
e causal. 
O filtro escolhido pode ser do tipo 𝑓(𝑠) =
1
(𝜆𝑠+1)𝑛
, em que a ordem n do 
filtro é selecionada de modo a ser o suficientemente alta para garantir 
que o controlador seja causal (Issa, 2011). 
 
2.3.6 Robustez do IMC 
  A partir das funções de sensibilidade do IMC e através da comparação destas com 
o feedback de controlo convencional é possível ver como uma modificação na estrutura 
de controlo facilita a implementação de controladores robustos. 









no caso do IMC fica-se com, 
𝑌(𝑠) =
𝑄(𝑠)𝑃(𝑠)𝑅(𝑠) + [1 − 𝑄(𝑠)𝑀(𝑠)]𝐷(𝑠)
1 + [𝑃(𝑠) − 𝑀(𝑠)]𝑄(𝑠)
 (2.14) 





1 + [𝑃(𝑠) − 𝑀(𝑠)]𝑄(𝑠)
 (2.15) 
E assumindo 𝑟(𝑠)= 0 e P(s)=M(s), pelo princípio da equivalência certa, obtém-se 
𝜀(𝑠) = 1 − 𝑄(𝑠)𝑀(𝑠) (2.16) 





pode-se assim perceber que o controlador IMC é uma melhor estrutura para implementar 
sistemas de controlo robustos pois na estratégia de IMC o controlador surge linearmente 
nas funções de sensibilidade (Issa, 2011). 
2.3.7 IMC para sistemas com atraso (tempo-morto) 
  Nos sistemas dinâmicos, com tempo morto, um determinado desfasamento de 
tempo entre o registo de uma alteração na entrada e o registo dessa alteração na saída, é 
normalmente denominado de atraso. Muitas vezes este tempo de atraso é uma fonte de 
instabilidade e é preciso tê-lo em conta tanto teoricamente como na prática (Tan, 
Marquez, & Chen, 2003). 
Preditor de Smith 
  O preditor de Smith é uma estrutura desenvolvida para compensar o tempo de 
atraso de um processo mesmo no caso em que este seja longo. 
 




 Na Figura 2.6 está ilustrada a estrutura do preditor de Smith onde: 
 𝐺 é uma função proporcional que caracteriza a parte livre do atraso da 
instalação; 
 𝐿 é uma posição constante para o tempo de atraso; 
 ?̃?  e ?̃? são versões nominais de 𝐺 e 𝐿 obtidas através de um processo de 
modelação; 
 𝑒−𝐿𝑠 é um termo representativo do atraso. 











𝐺(1 − 𝑒−𝐿𝑠)𝐷(𝑠) 
(2.18) 
em termos práticos utiliza-se um esquema equivalente para o preditor de Smith, 
 
Figura 2.7- Instalação prática do preditor de Smith adaptada de (Abe & Yamanaka, 2003) 
O preditor de Smith tem uma estrutura IMC sendo possível obter o 𝐶𝑠 através de 










ficando-se assim com o esquema da  Figura 2.8 como equivalente do preditor de Smith 
 
Figura 2.8- Esquema equivalente do preditor de Smith adaptada de (Abe & Yamanaka, 2003) 
2.3.8 IMC para sistemas instáveis 
O IMC não pode ser utilizado em instalações instáveis, assim é introduzido um IMC 
modificado que pode esse sim ser aplicado a sistemas instáveis mas sem perder as carac-
terísticas do IMC. 
Tendo-se uma instalação, P(s), instável é necessário estabilizá-la e para isso utiliza-
se um anel de feedback local onde K(s) é um controlador que estabiliza a instalação e 






Substituindo-se na estrutura habitual do IMC chega-se assim à estrutura modificada 
do IMC para sistemas instáveis, que se encontra na Figura 2.9 (Issa, 2011). 
 
Figura 2.9 - Estrutura modificada do IMC para sistemas instáveis, adaptada de (Issa, 2011) 
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2.4 Sintonização de um controlador PID 
O controlador PID é a forma mais comum de feedback e tornou-se uma ferramenta 
padrão quando surgiu o processo de controlo na década de 1940. Na atualidade, no pro-
cesso de controlo, mais de 95% dos anéis de controlo são do tipo PID, sendo o PID im-
portante nos sistemas de controlo distribuído. 
O algoritmo representativo do controlador PID é descrito por: 
𝑢(𝑡) = 𝐾 (𝑒(𝑡) +
1
𝑇𝑖






Onde 𝑢 é o sinal de controlo, 𝑒 representa o erro de controlo, K é o ganho propor-
cional, 𝑇𝑖 é o tempo integral e 𝑇𝑑 é o tempo derivativo. 
As partes integral, proporcional e derivativa podem ser interpretadas como ações 
de controlo baseadas no passado, presente e futuro (Knospe, 2006). 
Um controlador PID pode ser considerado como uma forma extrema de um com-
pensador de lead-lag de fase com um pólo na origem e o outro em infinito. 
A função de transferência do controlador PID é normalmente descrita por: 
𝐺(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼
1
𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠 (2.22) 
Onde 𝐾𝑃 é o ganho proporcional, 𝐾𝐼 é o ganho integral e 𝐾𝐷 é o ganho derivativo. 
Outra forma de escrever a função de transferência do controlador PID é a seguinte: 
G(s) =  𝐾𝑃 (1 +
1
𝑇𝐼𝑠
+ 𝑇𝐷𝑠) (2.23) 
As três componentes (integral, proporcional e derivativa) produzem cada uma o seu 
efeito: 
• Efeito proporcional- a ação de controlo é proporcional ao erro no instante de 
tempo atual; 
• Efeito integral- reduz os erros de estado estacionário através de compensação de 
baixa frequência utilizando um integrador; 
• Efeito derivativo- melhora a resposta transitória através da compensação em alta 
frequência utilizando um diferenciador. (Kiam Heong Ang, Chong, & Yun Li, 2005) 
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  A estrutura que representa o controlador PID é a ilustrada na Figura 2.10 e Figura 
2.11. 
 
Figura 2.10- Estrutura do controlador PID em anel fechado  (Silva, 2008) 
Na Figura 2.10 é possível observar a estrutura do controlador PID em anel fechado. 
 
Figura 2.11- Estrutura do controlador PID com Kp em evidência (Silva, 2008) 
Já a Figura 2.11 também mostra a estrutura do controlador PID em anel fechado só 
que com a particularidade de colocar-se o Kp em evidência. 
Métodos de sintonização 
Em termos de sintonização dos parâmetros do controlador PID existem alguns mé-
todos sendo os mais utlizados as regras de Ziegler-Nichols. (Knospe, 2006) 
Ziegler e Nichols desenvolveram no princípio da década de 40 (do século XX) um 
conjunto de regras de ajuste sistemático de controladores PID reunido em dois métodos 
equivalentes e alternativos. 
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Método da resposta ao degrau 
Este método consiste na aplicação de um degrau unitário em que a resposta do sis-
tema ao degrau é caracterizada por dois parâmetros a e L. O parâmetro L é o tempo-morto 
e o parâmetro a é calculado à custa do ganho estático K e do tempo de subida T. 





Utilizando-se depois a Tabela 2:1 para obter os parâmetros do controlador. 
Tabela 2:1 Parâmetros obtidos com base no método da resposta ao degrau (Knospe, 2006) 
















Método da resposta em frequência 
Este método consiste em levar o sistema para o limiar da estabilidade. É acoplado 
um controlador proporcional à instalação e o ganho proporcional é incrementado de forma 
gradual até o processo começar a oscilar. O valor de ganho que leva a esta alteração é 
denominado de 𝐾𝑢 e o período de oscilação de 𝑇𝑢. Assim tendo-se estes valores calculam-
se os parâmetros do controlador a partir da Tabela 2:2. 
Tabela 2:2 Parâmetros obtidos com base no método da resposta em frequência (Knospe, 2006) 
Controller 𝑲 𝑻𝒊 𝑻𝒅 𝑻𝒑 
P 0.5𝐾𝑢   𝑇𝑢 
PI 0.4𝐾𝑢 0.8𝑇𝑢  1.4𝑇𝑢 
PID 0.6𝐾𝑢 0.5𝑇𝑢 0.125𝑇𝑢 0.85𝑇𝑢 
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2.5 Sistemas MIMO 
Normalmente assume-se que um problema de controlo pode ser reduzido ao con-
trolo de uma única variável de controlo como uma única variável manipulada. A este tipo 
de sistemas como uma única entrada e uma saída dá se o nome de sistemas SISO (single 
input, single output). 
No entanto, a maioria dos sistemas possui mais que uma variável manipulada e mais 
que uma entrada de controlo. Assim um sistema em que a entrada e a saída são vetores, 
em vez de escalares, é um processo de múltiplas entradas e múltiplas saídas. A este tipo 
de processos dá-se o nome de processos MIMO (multiple input, multiple output). 
 
Figura 2.12-Exemplo de um processo MIMO com duas entradas e duas saídas adaptada de 
(Interactions, Variables, & Strategies, n.d.) 
Para o exemplo da Figura 2.12 existem dois pares de controlo possíveis: 𝑈1 com 𝑌1 
e 𝑈2 com 𝑌2 (emparelhamento 1-1/2-2) ou então 𝑈1 com 𝑌2 e 𝑈2 com 𝑌1 (emparelhamento 
1-2/2-1). 
Assim para sistemas 𝑛 × 𝑛, existem n! configurações possíveis de emparelhamento.  
2.5.1 Matriz de transferência  
Quando um processo MIMO pode ser representado por um modelo LTI, então pode 
ser utlizada uma representação semelhante a uma função de transferência. Essa represen-








𝐺11(𝑠) 𝐺12(𝑠) ⋯ 𝐺1𝑚(𝑠)



















Pode-se continuar a descrever o sistema na seguinte forma  
𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑈(𝑠) (2.25) 
mas agora com 𝑌 ∈ ℂ𝑛, 𝑈 ∈ ℂ𝑚 𝑒 𝐺 ∈ ℂ𝑛×𝑚 .  
Exemplo 
Tendo um processo com duas entradas e duas saídas (processo 2x2), são necessárias 
quatro funções de transferência para representar o sistema. Estas funções serão os ele-
mentos da matriz de transferência. 
𝑌1(𝑠)
𝑈1(𝑠)










Escrevendo o sistema na notação vetor-matriz, 
𝑌(𝑠) = 𝐺𝑃(𝑠)𝑈(𝑠) 














Assim é possível escrever as relações entrada-saída do processo da seguinte forma, 
𝑌1(𝑠) = 𝐺𝑃11(𝑠)𝑈1(𝑠) + 𝐺𝑃12(𝑠)𝑈2(𝑠) (2.26) 
 𝑌2(𝑠) = 𝐺𝑃21(𝑠)𝑈1(𝑠) + 𝐺𝑃22(𝑠)𝑈2(𝑠) (2.27) 
 
Na Figura 2.13 é possível observar o diagrama de blocos referente ao controlo do 
processo utilizando o par de controlo 1-1/2-2. 
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Figura 2.13-Diagrama de blocos do sistema utilizando o par de controlo 1-1/2-2 adaptada de 
(Interactions et al., n.d.) 
2.5.2 Pólos e Zeros de processos MIMO 
Em termos de estabilidade, tal como nos processos SISO, os processos MIMO tam-
bém dependem da localização dos seus pólos e zeros. No entanto, a forma de calcular os 
pólos e os zeros nos processos MIMO é um pouco diferente do que acontece nos proces-
sos SISO. 
Pólos 
Os pólos de um processo de múltiplas entradas e múltiplas saídas são os pólos dos 
elementos da matriz de transferência. 
A multiplicidade dos pólos, no caso de o processo possuir uma matriz de transfe-
rência quadrada, é encontrada através do determinante da matriz de transferência. Num 
sistema quadrado, os pólos do determinante da matriz de transferência são os pólos do 
sistema e a multiplicidade dos pólos do determinante é a multiplicidade dos pólos do 
sistema. Caso o sistema não seja quadrado, a multiplicidade dos pólos pode ser encon-





Tal como no caso dos pólos, se o sistema for quadrado os zeros do sistema são 
calculados através do determinante da matriz de funções de transferência. No caso de o 
sistema não ser quadrado terão de ser utilizadas técnicas mais sofisticadas para calcular 
os zeros do sistema. (Science, n.d.) 
2.5.3 Interação e desacoplamento 
 Um dos aspetos mais difíceis no controlo de processos MIMO é a interação entre 
diferentes entradas e saídas. 
Em geral, cada entrada vai ter um efeito sobre cada saída do processo (saídas são 
acopladas). 
No caso de cada entrada apenas influenciar uma saída específica, o processo MIMO 
é designado por desacoplado. 
Sistema de controlo com desacoplamento 
Considere-se o seguinte esquema de controlo  
 
Figura 2.14- Esquema de controlo desacoplado para sistema 2x2 adaptado de (Senthilkumar & 
Lincon, 2012) 
Este esquema possui 4 controladores: dois controladores de feedback (𝐺𝑐1 e 𝐺𝑐2) e 
dois desacopladores (𝐷21 e 𝐷12) (Dumont, 2011). 
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O desacoplador 𝐷21 é implementado para cancelar 𝐶21que resulta da interação entre 
𝑀1 e 𝑌2. Este cancelamento irá ocorrer em 𝑌2 se a saída 𝑀21 do desacoplador satisfaz a 
equação 
𝐺21(𝑠)𝑀11 + 𝐺22(𝑠)𝑀21 = 0 (2.28) 
Sendo 𝑀21 = 𝐷21(𝑠)𝑀11 obtém-se 
(𝐺21(𝑠) + 𝐺22(𝑠)𝐷21(𝑠))𝑀11 = 0 → 𝐺21(𝑠) + 𝐺22(𝑠)𝐷21(𝑠) = 0 (2.29) 





No caso desaplocador 𝐷12, pode-se escrever de forma análoga tendo-se 
𝐺12(𝑠)𝑀22 + 𝐺11(𝑠)𝑀12 = 0 (2.31) 
(𝐺21(𝑠) + 𝐺22(𝑠)𝐷21(𝑠))𝑀11 = 0 (2.32) 





2.6 Otimização por enxame de partículas (PSO) 
A otimização por enxame de partículas, conhecida normalmente pelo seu nome in-
glês Particle Swarm Optimization (PSO), é um método de otimização estocástico desen-
volvido por R. Eberhart e J. Kennedy.  
O PSO é um método que apresenta algumas semelhanças com os algoritmos evo-
lutivos, como por exemplo a inicialização do algoritmo com uma população de soluções 
aleatórias e a convergência para o ótimo pela atualização das gerações. No caso do PSO, 
as possíveis soluções, chamadas de partículas, “voam” através do espaço de busca do 




O problema de otimização é encontrar o conjunto de parâmetros do controlador que 
minimiza a função de custo, garantindo simultaneamente a estabilidade de anel fechado. 
O algoritmo padrão (clássica) PSO é descrito a seguir. Cada partícula é caracterizada pela 
sua posição e velocidade no espaço de parâmetros de um controlador. 
 
Cada posição da partícula é atualizado de acordo com a equação (2.34) 
 
𝑥𝑖(𝑘) = 𝑥𝑖(𝑘 − 1) + 𝑣𝑖(𝑘) (2.34) 
 
A posição da partícula i na iteração 𝑛 é 𝑥𝑖(𝑘) e 𝑣𝑖(𝑘) é a sua velocidade. A veloci-
dade é atualizada de acordo com a equação (2.35), em que 𝑤, 𝑐1 e 𝑐2 são os parâmetros 
de valor real, 𝑝𝑖(𝑘) é a localização correspondente à melhor posição da partícula i, 𝑝𝑔(𝑘) 
é a localização correspondente à melhor posição encontrada por qualquer partícula. O 
vetor de valores reais aleatórios 𝑟𝑎𝑛𝑑(. ) é uniformemente distribuído no intervalo [0; 1].  
Cada posição da partícula é avaliada através da função de custo 𝐽𝑐(𝑘) (L. Brito Palma, 
Vieira Coito, Gomes Ferreira, & Sousa Gil, 2015). 
 
𝑣𝑖(𝑘) = 𝑤 × 𝑣𝑖(𝑘)(𝑘 − 1) + 𝑐1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑(. ) × (𝑝𝑖(𝑘 − 1) − 𝑥𝑖(𝑘 − 1)) + 𝑐2






2.7 Publicações com aplicação de controladores IMC 
  Existe já algum trabalho efetuado quer a nível de estudo das metodologias de pro-
jeto de controladores IMC quer a nível das aplicações para as quais este tipo de controla-
dores são utilizados. Como exemplo disso serão seguidamente enumerados alguns traba-
lhos desenvolvidos. 
• Foi implementado um controlador IMC para sistemas de variação de parâmetros 
lineares. As principais fontes de incertezas que afetam a estrutura do IMC são os erros de 
medição, bem como as imprecisões do modelo do processo utilizado implementação do 
IMC. Para resolver este problema, foi proposta uma formulação baseada em desigualdade 
de matrizes lineares para garantir a robustez no processo de implementação do IMC. 
(Mohammadpour, Sun, Karnik, & Jankovic, 2013). 
• Priyadarshini e Lather implementaram um controlador IMC-PID para sistemas de 
ordem elevada e compararam com um PID convencional. As conclusões obtidas mostra-
ram que o PID sintonizado com IMC apresenta melhores resultados em relação à sinto-
nização pelos métodos convencionais, regras de Ziegler-Nichols (Priyadarshini & Lather, 
2013).  
• Qibing, Ling e Qin propuseram um novo método de controlo por modelo interno 
para sistemas multivariáveis com acoplamento e tempos de atraso (Qibing, Ling, & Qin, 
2009). 
• Um novo esquema de IMC foi proposto baseado em redes neuronais. O modelo 
seria baseado numa rede de funções Gaussianas e a estrutura do IMC seria constituída 
por redes neuronais multimodelo (Zhao & Liu, 2008). 
 
Figura 2.15- Estrutura do IMC constituída por redes neuronais multimodelo (Zhao & Liu, 2008) 
26 
 
• Sintonizou-se um controlador PID com recurso à lógica difusa (fuzzy) em con-
junto com um algoritmo IMC (Ming-guang, Peng, & Lanzhou, 2007). 
• Foi desenvolvido um controlador IMC para processos complexos com atraso. O 
modelo do processo baseia-se em redes neuronais e a técnica utilizada tem por base uma 
aproximação multimodelo substituindo o modelo interno por 5 modelos lineares sem 
atraso. Utiliza-se um só neurónio com função de ativação linear para criar um primeiro 
modelo e depois os outros são criados através de variações lineares do erro entre o modelo 
direto e a saída do processo (Mensia & Ksouri, n.d.). 
• Foi implementado um controlador IMC-PID para controlar um motor ultrassó-
nico. O motor possui características variáveis com a fricção e é não-linear. É utilizada 
uma rede neuronal para compensar a não-linearidade do motor. Pelos resultados experi-
mentais foi possível verificar que o método proposto conseguiu compensar a não-lineari-
dade através da utilização das redes neuronais (Mu et al., 2009). 
 
 
Figura 2.16- Diagrama de blocos do IMC-PID (Zhao & Liu, 2008) 
• Implementação de um controlador IMC-PID adaptativo baseado em redes neuro-
nais e que tinha como funcionalidade conseguir adaptar-se a alterações nas características 
da instalação (resultantes de perturbações, atrasos ou fatores incertos que podem ser in-
cluídos no sistema de controlo), de modo a ajustar a resposta e a robustez do anel fechado 
do sistema (Li, Hou, & Hu, 2009). 
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Figura 2.17- Estrutura de controlo constituída pelo IMC-PID e redes neuronais 
• Foi desenvolvido um algoritmo de controlo difuso (fuzzy control) baseado em 
IMC, de modo a combinar um controlador IMC-PID com controlo difuso para otimizar 
os parâmetros do controlador através da saída do sistema de controlo difuso (Wei-ping & 
Xiao-jing, 2015). 
• Com recurso à lógica difusa e ao controlo baseado em modelo interno foi sintoni-
zado um controlador PID, cujos parâmetros do controlador PID foram escolhidos com 
base em regras de lógica difusa (Pandey, n.d.). 
• Foi implementado um controlador por modelo interno baseado em redes neuronais 
processo MIMO não linear sujeito a perturbações (Deng & Xu, 2009). 
• Implementação de um controlador IMC para sistemas multivariáveis não lineares. 
Esta abordagem é baseada na multi-modelação de sistemas não lineares e na inversão 
específica de cada modelo. É feito ainda um estudo comparativo entre duas estruturas de 
controlo (Nahla Touati Karmani Dhaou Soudani, 2013). 
• Foi implementaram um controlador IMC baseado numa rede neuronal para um 
processo não linear. Foi também desenvolvido um esquema utilizando linearização por 
feedback sobre uma técnica de controlo adaptativo indireto (Chidrawar & Patre, 2008). 
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3 Projeto de Controladores IMC 
Neste capítulo serão descritas as metodologias de projeto de controladores IMC 
utilizadas na dissertação, nomeadamente a implementação de controladores IMC adapta-
tivos e não-adaptativos, sintonização de um controlador PID a partir do IMC, para pro-
cessos SISO e implementação de controladores IMC para processos MIMO. Devido a se 
ter realizado todo o trabalho em tempo discreto, as funções de transferência utilizadas 
neste capítulo também se encontram descritas em tempo discreto. 
3.1 Controlador IMC para um processo SISO 
Tendo um processo P e um modelo M desse processo é possível implementar um 
controlador IMC para esse processo. 
Seguindo a estrutura base do controlador IMC, representada na figura seguinte 
 
Figura 3.1- Estrutura base do controlador IMC 
O processo P pode ser representado por um modelo do tipo ARX linear dado pela 
seguinte função de transferência, 
𝑃(𝑧) =
𝑏1𝑧
−𝑛𝑑 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑏𝑧
−(𝑛𝑑+𝑛𝑏−1)




Para um modelo ARX do tipo ARX(2,2,1),visto ser o tipo de modelo utilizado no 





1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
 (3.2) 
Depois de se obter o modelo aproximado M, para garantir a estabilidade do anel 
fechado, é necessário verificar se o modelo é de fase mínima, isto é, se os zeros estão 
todos localizados no interior da circunferência de raio unitário. 
Se o modelo for de fase mínima obtém-se o modelo aproximado inverso que é dado 







O controlador tem de ser causal, isto é, na função de transferência do controlador 
final, o denominador tem de possuir grau superior ou igual ao grau do numerador. Para 
garantir essa condição é normalmente desenvolvido um filtro de grau suficientemente 
grande para cumprir este requisito. O filtro desenvolvido para este tipo de modelo pode 









Assim o controlador IMC é dado pelo filtro em série com o modelo aproximado 
inverso e tem como função de transferência em tempo discreto, 









    (3.5) 
No caso de o modelo do processo ser de fase não-mínima, é necessário fatorizar o 
modelo de modo a separar os termos invertíveis dos termos não invertíveis tal que, 
𝑀(𝑧) = 𝑀−(𝑧)𝑀+(𝑧) (3.6) 
Em que 𝑀−(𝑧) engloba os termos invertíveis e 𝑀+(𝑧) diz respeito aos termos não-
invertíveis, sendo que nesta situação o modelo inverso é apenas dado pelo inverso de 
𝑀−(𝑧), de modo a garantir a estabilidade do anel fechado, e o controlador IMC é dado 
por, 




3.2 Controlador PID-IMC para um processo SISO 
Um dos métodos para sintonizar os parâmetros de um controlador PID é o ajuste 
utilizando o modelo de controlo interno e o método de ajuste de PID-IMC, que é baseado 
em manter a resposta da variável que se quer controlar perto da resposta desejada para o 
anel fechado.  
Uma vantagem importante deste método é que a constante de tempo do anel fechado 
é igual à constante de tempo do filtro utilizado no controlo por modelo interno (IMC), o 
que permite ter um parâmetro de ajuste conveniente para a velocidade e robustez do sis-
tema em anel fechado. No entanto, este método dá constantes de tempo, derivativo e in-
tegral, que não dependem da constante de tempo do sistema em anel fechado. Além disso, 
este método não pode ser usado para qualquer tipo de modelo de processo. 
 Foi estabelecida uma nova abordagem para o método de ajuste de IMC-PID em 
que os parâmetros PID são obtidos para modelos gerais através de uma aproximação do 
controlador ideal utilizando uma série de Maclaurin no domínio s. Com este método, o 
controlador torna-se dependente da constante de tempo do anel fechado e a resposta do 
anel fechado torna-se melhor (Mohutsiwa, n.d.). 
A sintonização destes controladores convencionais envolve o ajuste de vários parâ-
metros, mas com a implementação baseada no projeto de controladores IMC é fácil defi-
nir os parâmetros do PID. 
A implementação de um controlador PID com base estrutura IMC pode ser vista na 
Figura 3.2. Não se utilizaram variáveis em função da frequência na Figura 3.2 e em (3.8), 
mas estas são válidas tanto para o domínio “s” ou para o domínio “z”. 
 
Figura 3.2-Relação entre a estrutura do controlador IMC e a estrutura do controlador PID 
Através da Figura 3.2 é possível perceber que o controlador PID é obtido, recor-







A sintonização dos parâmetros do controlador PID é feita através de aproximações 
realizadas na função de transferência obtida através da relação (3.8), de modo a que esta 
seja idêntica à função de transferência genérica do controlador PID.  
Entretanto foi desenvolvida uma tabela, que se encontra no Anexo A retirada de 
(Mohutsiwa, n.d.), através da qual é possível determinar os valores dos parâmetros do 
controlador PID em tempo contínuo, estes valores estão dependentes do tipo de modelo 
do processo, da constante de tempo associada ao processo e da constante de tempo do 
filtro utilizado na implementação do controlador IMC. 
No caso de se ter um modelo de processo em que se consiga utilizar a tabela do 
Anexo A, depois de calculados os parâmetros PID basta substituí-los na função geral do 
controlador PID em tempo contínuo descrita por, 
𝐺𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝑘𝑐 [
𝜏𝐼𝜏𝐷𝑠
2 + 𝜏𝐼𝑠 + 1
𝜏𝐼𝑠
] (3.9) 
Nesta dissertação o controlador PID sintonizado a partir do IMC foi implementado 
em tempo discreto, com base em (Franca, Silveira, Coelho, Gomes, & Meza, 2011), com 
os parâmetros do controlador a serem obtidos da seguinte forma.  
Tendo como modelo para a instalação um modelo ARX (2,2,1) e um filtro de 1ªor-
dem, seguindo a estrutura da Figura 3.2 e a relação (3.8) a função de transferência para o 








(1 − 𝑎𝑓𝑧−1 − 𝑏𝑓𝑧−𝑛−1)
 (3.10) 
De modo a garantir o ganho estático do controlador e anular alguns pólos, fizeram-
se as seguintes aproximações, 
𝑏1 + 𝑏2𝑧
−1 ≈ 𝑏1 + 𝑏2  (3.11) 
1 − 𝑎𝑓𝑧
−1 − (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−𝑛−1
= (1 − 𝑧−1) × {[1 + (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−1 + ⋯+ (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−𝑛]|𝑧=1}
≈ (1 − 𝑧−1) × (1 + 𝑛(1 − 𝑎𝑓)) 
 (3.12) 
Assim obtém-se, 












(𝑏1 + 𝑏2) (1 + 𝑛(1 − 𝑎𝑓))
  















) ;  𝑞1 = 𝐾𝑎1 = −𝐾𝑝 (1 + 2
𝑇𝑑
𝑇𝑠





𝐾𝑝 = −𝐾(𝑎1 + 2𝑎2); 𝑇𝑖 =
−(𝑎1 + 2𝑎2)𝑇𝑠





3.3 Controlador IMC adaptativo 
O controlo adaptativo é utilizado quando a incerteza associada à instalação que se 
quer controlar é predominantemente do tipo paramétrico e demasiado elevada para se 
conseguir comandar a instalação usando um controlador fixo. Assim, com este tipo de 
controlo, pode-se estimar em tempo real os valores do numerador e denominador da fun-
ção de transferência da instalação e implementar o controlador IMC usando estas estima-
tivas. Como os valores estimados para os parâmetros mudam com o tempo, o controlador 
deixa de ser invariante no tempo (Eds et al., 2011). 
Quando os valores dos parâmetros da instalação variam pouco é possível obter-se 
um bom efeito de controlo. Se, pelo contrário, existir uma grande diferença entre a insta-
lação e os valores do modelo que representa a instalação, já não se obtém um bom sistema 
de controlo. O controlo adaptativo é então utilizado para reduzir as diferenças entre a 
instalação e o modelo da instalação, melhorando a adaptabilidade do sistema, de modo a 
se obter o efeito de controlo desejado (Datta & Xing, n.d.). 
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Para variar os parâmetros do modelo utilizam-se algoritmos de estimação que têm 
como objetivo calcular os valores dos parâmetros do modelo da instalação, sendo depois 
utilizados os valores estimados para sintonizar os parâmetros do controlador IMC.  
Para implementar um controlador IMC adaptativo é necessário ter um modelo ini-
cial da instalação e depois a partir dos dados obtidos na saída do sistema e com o auxílio 
de um algoritmo de estimação é possível calcular em tempo real os novos parâmetros do 
modelo da instalação e assim utilizar esses valores na implementação do controlador IMC 
que deixa de ser fixo e passa a ser um controlador que se vai adaptando às variações do 
modelo em tempo real.  
Este tipo de controlo é útil para instalações que possuam não-linearidades, mas que 
se tentem controlar com técnicas de controlo lineares. Assim as variações dos parâmetros 
da instalação estão a ser calculadas e o controlador adapta-se a essas variações. 
Algoritmo de estimação PCR 
O algoritmo de estimação utilizado neste trabalho é o algoritmo PCR, Regressão de 
Componentes Principais (Brito Palma, 2007). 
Neste ponto faz-se apenas uma breve descrição deste algoritmo, para um estudo 
mais detalhado sugere-se a consulta de (Brito Palma, 2007).   
Este algoritmo pode ser visto como uma extensão da Análise de Componentes Prin-
cipais (PCA) em que se modelam alguns dados de Y a partir de dados X. Assim são 
realizadas duas etapas para definir esta relação. A primeira etapa é aplicar PCA sobre os 
dados X e depois executar uma regressão dos resultados para os dados Y.  
Segundo Wise & Ricker, os modelos parametrizados identificados pelo método 
clássico dos mínimos quadrados (LS) são, geralmente, tão bons como os modelos identi-
ficados por PCR. 
Assim o PCR pode ser entendido como uma extensão do LS e do PCA. Primeiro 
são calculados os valores dos componentes principais. Sendo utilizados como base para 
o LS, tendo os dados Y como alvo, os valores obtidos através do PCA. 
As principais vantagens do PCR em relação ao LS são: o ruído permanece nos re-
síduos, uma vez que os vetores próprios com baixos valores próprios representam apenas 
parte dos dados com uma variância baixa e os coeficientes de regressão b são mais está-
veis, devido ao facto dos vetores próprios serem ortogonais entre si. A desvantagem é que 
o PCR não tem uma versão recursiva tão simples como ocorre no algoritmo recursivo dos 
mínimos quadrados (RLS). 
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No caso de modelos ARX, o problema de estimação de parâmetros pode ser formu-
lado da seguinte forma. Assumindo que para uma série de dados o vetor da variável de 
saída é 𝑦 ∈ ℜ𝑛×1 e a matriz de entrada X ∈ ℜ𝑛×𝑚 consiste em valores de entrada e saída 
do processo, o problema de estimação é dado por, 
𝑦 = 𝑋𝑏 (3.15) 
onde 𝑏 ∈ ℜ𝑚×1 é o vetor de estimação. 
A forma mais óbvia de estimar o parâmetro b é usar os mínimos quadrados (LS) tal 
que, 
?̂? = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦 (3.16) 
 Em todo o caso, para se obter um melhor problema condicionado para a estimação 
do parâmetro b é comum usar-se o PCR.  
A decomposição da matriz X pode ser feita utilizando PCA ou SVD (singular value 
decomposition) tal que, 
𝑋 = 𝑇 𝑃𝑇 = 𝑈 𝑆 𝑉𝑇 (3.17) 
onde 𝑇 = 𝑈 𝑆 e 𝑃𝑇 = 𝑉𝑇.  
Sendo T a matriz dos scores, P a matriz dos loadings, V o vetor dos loadings e S a 
matriz de covariância. 
Para processos do tipo SISO, e sem perda de generalidade, o problema de estimação 
através de PCR é formulado como um teorema inspirado nos algoritmos anteriores. 
Teorema 
Para o problema de estimação de parâmetros 𝑦 = 𝑋𝑏, a matriz de dados X ∈ ℜ𝑛×𝑚 
consiste nos valores passados das saídas do processo 𝑦 ∈ ℜ𝑛×1 e das entradas 𝑢 ∈ ℜ𝑛×1. 
O número de parâmetros a estimar é dado por m e o número de componentes principais é 
dado por 𝑎 ≤ 𝑚. Se 𝑛 ≫ 𝑚 e as condições de excitação persistentes são verificadas, en-
tão é possível decompor a matriz X através da Análise em Componentes Principais 
(PCA). As estimativas do vetor de parâmetros b podem ser obtidas utilizando os primeiros 





com ?̂? ∈ ℜ𝑚×1, 𝑃𝑎 ∈ ℜ
𝑚×𝑎 𝑒 𝑇𝑎 ∈ ℜ
𝑛×𝑎 , (Brito Palma, 2007). 
A ideia principal na estimação PCR é inverter apenas as principais tendências no X 
quando se estima b, assumindo implicitamente que as principais tendências em X e em Y 
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estão casualmente ligadas. Na prática, quando se utiliza o método de estimação PCR é 
comum a utilização de a = m quando se deseja boas estimações, uma vez que geralmente 
são adicionadas componentes principais, o erro do modelo torna-se menor, tendendo para 
um mínimo. 
Para se calcular, em tempo real, a estimação dos parâmetros do vetor ARX é utili-
zado um algoritmo de Regressão de Componentes Principais (PCR) em janela deslizante. 
A janela deslizante tem um comprimento d, que deve ser escolhido de acordo com a cons-
tante de tempo do processo dominante. 
Para visualização do pseudo-código associado a este algoritmo recomenda-se a con-
sulta de (Brito Palma, 2007). 
3.4 Controlador IMC para um processo MIMO 
Tendo uma instalação P, de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), e um 
modelo M dessa instalação a implementação de um controlador IMC para este tipo de 
instalação segue procedimentos semelhantes aos utilizados para processos de uma entrada 
e uma saída (SISO). 
Sendo M o modelo da instalação que se quer controlar dado por uma matriz de 





onde os termos da matriz são funções de transferência. 
Visto que o controlador IMC é dado por um filtro em série com o inverso do modelo 
da instalação tal que, 
𝑄(𝑧) = 𝐹(𝑧) × 𝑀−1(𝑧) (3.20) 
é importante ter em conta que 𝑀−1(𝑧) apenas engloba o termos estáveis e invertíveis. 
Assim é necessário calcular o determinante de M de modo a perceber se o processo 
possui zeros de fase não mínima. 
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No caso de o processo não possuir zeros de fase não mínima, o controlador é dado 
pelo inverso do modelo do processo colocado em série com um filtro. Se o processo pos-
suir zeros de fase não mínima é necessário fatorizar o modelo do processo tal que, 
𝑀(𝑧) = 𝑀−(𝑧) × 𝑀+(𝑧) (3.21) 
Sendo 𝑀−(𝑧) a parte que engloba os termos de fase mínima e 𝑀+(𝑧) engloba o 
termos de fase não mínima e que não são invertíveis. 
Assim sendo neste caso o controlador IMC será dado por, 
𝑄(𝑧) = 𝐹(𝑧) × 𝑀−
−1(𝑧) (3.22) 
Em que no caso de processos de múltiplas entradas e saídas, 𝑀−
−1(𝑧) é obtido por, 





× 𝑀+(𝑧) (3.23) 





Na Figura 3.3 é possível observar um exemplo do diagrama de blocos do sistema 
quando se utiliza o controlador IMC para um processo MIMO. 
 




No caso de uma entrada influenciar cada uma das saídas poderá ser necessário rea-
lizar-se um processo de desacoplamento. 
Tendo-se como exemplo um sistema 2x2, representado pela seguinte matriz de 
transferência, 












𝑧2 − 0.5032𝑧 + 0.0498
] 
O sistema desacoplado poderá ser representado, tal como referido no subcapítulo 
2.5.3, pelo seguinte diagrama de blocos 
 





Sendo os controladores de feedback dados por 
𝑄11(𝑧) =
−0.1186𝑧 + 0.0185




𝑧2 − 0.4177𝑧 + 0.01832
 






1.264𝑧2 − 0.6362𝑧 + 0.06294






0.6321𝑧2 − 0.3181𝑧 + 0.03147
0.7992𝑧2 + (1.11 × 10−16)𝑧 − 0.1082
 
 
Testando o processo utilizando como referências dois sinais de amplitude 0.4 e 0.2 
respetivamente obtém-se a resposta ilustrada na seguinte figura. 
 
Figura 3.5-Resposta do sistema, com desacoplamento, a duas referências de amplitude 0.3 e 0.2 
Como se pode observar na Figura 3.5 a saída segue o sinal de referência com erro 
de controlo mínimo e com o sinal de ação de controlo estável em que cada entrada só 
influencia uma das saídas.   
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4 Simulações e Resultados Experimentais 
Neste capítulo serão apresentados os procedimentos efetuados para a implementa-
ção dos controladores, através dos métodos descritos no capítulo 3, e todas as simulações 
e experiências realizadas nesta dissertação. 
 Para avaliar os resultados das metodologias utilizadas foram realizadas experiên-
cias num processo em configuração SISO e configuração MIMO. 
Os algoritmos de modelação, controlo e simulação foram desenvolvidos em ambi-
ente MATLAB.  
Devido ao facto de todos os procedimentos terem sido feitos em ambiente compu-
tacional o trabalho foi realizado em tempo discreto. 
Trabalhou-se também com valores normalizados no intervalo de 0 a 1, por duas 
razões: 
1º - Permitir ao operador humano uma interação simplificada com as variáveis em estudo, 
uma vez que os limites, superior e inferior, estão definidos. 
2º - Ser possível obter uma representação gráfica de todas as variáveis numa escala com-








4.1 Processo a controlar 
As experiências efetuadas foram realizadas num processo de referência de três tan-
ques (AMIRA DTS 200), representado na Figura 4.1. 
 
Figura 4.1- AMIRA DTS 200 
Este processo de três tanques é constituído por três vasos de acrílico ligados entre 
si por tubos de seção circular, equipados com válvulas de secionamento esféricas. Na 
Figura 4.2 pode observar-se um esquema do processo. Os tanques T1 e T2 são alimenta-
dos diretamente com água destilada, que se encontra armazenada no reservatório inferior, 
através de duas bombas P1 e P2. Cada tanque possui um sensor de pressão que monitoriza 
o nível de líquido no tanque. 
A saída principal de líquido no processo encontra-se localizada no tanque T2, exis-
tem ainda três outras saídas complementares colocadas na base de cada um dos vasos, 
que podem também servir para introduzir perturbações.  
A ligação entre o servidor e o processo é efetuada por USB recorrendo a uma placa 
de aquisição de dados da National Instruments USB-6009. Esta placa possui 8 entradas 
analógicas de 14 bits, 2 saídas analógicas de 10 bits, 12 ligações digitais I/O e um conta-





Figura 4.2- Esquema do processo (“Laboratory Setup Three - Tank - System ©,” 2009) 
4.2 Obtenção dos modelos 
Os modelos do processo utilizados neste trabalho foram obtidos através da interface 
gráfica GUI (ident) disponibilizada no MATLAB.  
Uma vez aberta a interface, importam-se os dados obtidos previamente através de 
experiências realizadas no processo real. Nestas experiências foi aplicado um controlador 
ao processo e observadas as respostas para determinados valores de set-point que foram 
utilizados no trabalho. 
Em seguida, através de uma série de passos escolhe-se o modelo ARX que repre-




Figura 4.3- GUI (Interface gráfica do utilizador) 
Esta aplicação permite saber a percentagem de precisão de cada modelo, ou seja, 
qual o modelo que melhor se ajusta à instalação que se quer controlar. Assim é possível 
perceber se o modelo escolhido é uma boa representação do processo, tal como é demons-
trado na Figura 4.4 
 
Figura 4.4- Modelo Output do processo 
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 Posto isto é possível verificar os coeficientes de A e B do modelo escolhido tal 
como se pode ver na Figura 4.5. 
 
Figura 4.5- Coeficientes de A e B do modelo ARX 
4.3 Controlador IMC para processo SISO 
Nesta fase foi desenvolvido um controlador IMC para um processo SISO. Assim o 
processo apenas possuía uma entrada de controlo que era a bomba P1 e a variável a con-
trolar foi o nível de líquido no tanque 1. 
A estrutura de controlo utilizada é a estrutura da Figura 3.1, presente na página 29. 
O processo a controlar foi representado por um modelo ARX (2,2,1) com a seguinte 





0.009124 𝑧−1 + 0.0004364 𝑧−2




Seguidamente foi obtido um modelo aproximado deste processo com a seguinte 





0.009215 𝑧−1 + 0.0004277 𝑧−2
1 − 0.5499 𝑧−1 − 0.4276 𝑧−2
 
O passo seguinte é verificar se o modelo M é de fase mínima, isto é, se os zeros do 
processo se encontram no interior do círculo unitário, visto que se está a trabalhar em 
tempo discreto. 





0.009215 𝑧 + 0.0004277 
𝑧2 − 0.5499 𝑧 − 0.4276
 
Para se obter o valor do zero resolveu-se a equação, 
0.009215 𝑧 + 0.0004277 = 0 ↔  z ≅  − 0.0464, 
como o zero está dentro do círculo unitário implica que este seja de fase mínima e sendo 
assim o modelo aproximado é de fase mínima e invertível. 
Tendo o modelo aproximado, o seguinte passo é obter o modelo aproximado in-





1 − 0.5499 𝑧−1 − 0.4276 𝑧−2 
0.009215 𝑧−1 + 0.0004277 𝑧−2
 
Como o controlador tem de ser estável e bem comportado, isto é, na função de 
transferência do controlador final o grau do denominador tem de ser superior ou igual ao 
grau do numerador, foi utilizado um filtro de grau suficientemente grande para cumprir 







𝑧 + 0.9 
 
Assim o controlador IMC é representado pelo bloco Q que é dado pelo filtro em 
série com o modelo inverso do processo tal que, 
𝑄(𝑧) = 𝐹(𝑧) × 𝑀−1(𝑧) 
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Simulação do controlador 
  O controlador foi testado em ambiente Matlab, utilizando algoritmos que tiveram 
como base as equações às diferenças que representam os vários blocos da estrutura de 
controlo. Tendo como valor de referência um sinal de amplitude 0.3 e a inclusão de ruído 
no sinal de referência (para simular o ruído, inerente ao processo real, recorreu-se a uma 
função que retorna um sinal com ruído gaussiano com uma determinada variância, neste 
caso de 1𝑒−6). 
 
Figura 4.6- Resposta do sistema a um sinal de referência com amplitude 0.3 
Como se pode observar na Figura 4.6, o sistema tem o comportamento desejado 
seguindo o sinal de referência, com uma sobrelevação de 3%. O processo leva 150 se-
gundos a atingir o valor de referência e estabiliza depois nesse valor de referência por 
volta dos 325 segundos, mantendo-se o sinal de saída constante até ao fim da experiência.  
Teste e validação do controlador no processo real 
O controlador foi testado no processo real de modo a estabilizar o nível de líquido 
no tanque 1 tendo como referência o valor de 0.3 (sendo este valor 30% da capacidade 





Figura 4.7- Resposta do sistema em processo real com um sinal de referência com amplitude 0.3 
Na Figura 4.7 está representada a resposta do sistema em processo real. Como se 
pode observar o sistema tem o comportamento desejado seguindo o sinal de referência, 
com uma sobrelevação de cerca de 7%. O sistema demora cerca de 150 segundos a atingir 
o valor de referência, sendo que o nível de líquido no tanque 1 estabiliza em 0.3 ao fim 
de cerca de 375 segundos.  
Comparativamente aos resultados obtidos em simulação, pode-se constatar que as 
respostas do sistema são semelhantes sendo que em processo real obteve-se uma resposta 
com maior sobrelevação e com a estabilização em 0.3 a acontecer por volta dos 375 se-
gundos enquanto na simulação a resposta estabilizou ao fim de 325 segundos.  
As respostas obtidas em simulação e no processo real são muito semelhantes devido 
à elevada precisão com que o modelo utilizado representa a processo real. 
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4.4 Controlador PID-IMC para processo SISO 
Nesta fase foi desenvolvido um controlador PID sintonizado com base na estrutura 
IMC para o processo em configuração SISO. 
Tendo por base a estrutura da Figura 3.2, que se encontra na página 31, o controla-
dor PID é obtido a partir da estrutura do controlador IMC, com recurso à álgebra de blo-





A função de transferência do controlador PID sintonizado por IMC é obtida através 
de aproximações e alterações à função de transferência que resulta da relação anterior, de 
modo a se obter uma função de transferência semelhante à função de transferência gené-
rica do controlador PID. Embora os passos seguidos para implementar o controlador já 
tenham sido descritos no subcapítulo 3.2, as fórmulas matemáticas utilizadas serão nova-
mente descritas para ser mais fácil perceber como se obtiveram os ganhos do controlador. 








(1 − 𝑎𝑓𝑧−1 − 𝑏𝑓𝑧−𝑛−1)
 
De modo a garantir o ganho estático do controlador e anular alguns pólos, fizeram-
se as seguintes aproximações, 
𝑏1 + 𝑏2𝑧
−1 ≈ 𝑏1 + 𝑏2 
1 − 𝑎𝑓𝑧
−1 − (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−𝑛−1
= (1 − 𝑧−1) × {[1 + (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−1 + ⋯ + (1 − 𝑎𝑓)𝑧
−𝑛]|𝑧=1}
≈ (1 − 𝑧−1) × (1 + 𝑛(1 − 𝑎𝑓)) 
Assim obtém-se, 




























) ;  𝑞1 = 𝐾𝑎1 = −𝐾𝑝 (1 + 2
𝑇𝑑
𝑇𝑠





𝐾𝑝 = −𝐾(𝑎1 + 2𝑎2); 𝑇𝑖 =
−(𝑎1 + 2𝑎2)𝑇𝑠





Assim tendo-se o modelo aproximado da instalação dado e tendo por base as equa-
ções anteriores, fazendo as adaptações necessárias para o processo em estudo, sintonizou-
se o controlador PID com base em IMC como é seguidamente demonstrado. 












0.009215 𝑧−1 + 0.0004277 𝑧−2
1 − 0.5499 𝑧−1 − 0.4276 𝑧−2
 










𝑧 + 0.9 
 
calculou-se 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 e 𝑇𝑑 tal que 
𝐾𝑝 = −9.4278 × (−1.4051) = 13.2469 
𝑇𝑖 = 62.4489 𝑇𝑠  
𝑇𝑑 = −0.3043 𝑇𝑠  
Tendo-se os valores de 𝐾𝑝, 𝑇𝑖 e 𝑇𝑑 foi possível calcular os valores dos parâmetros 
𝑞0, 𝑞1 e 𝑞2 da função de transferência do controlador PID tal que, 
𝑞0 = 9.4278 
𝑞1 = −5.1843 
𝑞2 = −4.0313 
 
Desta forma o controlador PID sintonizado com base na estrutura IMC é dado pela 
seguinte função de transferência, 
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𝐺𝑃𝐼𝐷(𝑧) =




𝑞0 = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝐷 
𝑞1 = −(𝐾𝑃 + 2𝐾𝐷) 
𝑞2 = 𝐾𝐷 
Os ganhos do controlador PID dados por, 
𝐾𝑃 = 13.2469 
𝐾𝐼 = 0.2122 
𝐾𝐷 = −4.0313 
A variação dos ganhos do controlador permite que seja possível ajustar a resposta 
do sistema, de modo a que esta seja mais ou menos rápida influenciando assim os valores 
de sobrelevação e tempo de subida. 
Simulação do controlador 
O controlador foi testado com os ganhos calculados anteriormente, em ambiente 
Matlab, com a inclusão de ruído e tendo como valor de referência um sinal de amplitude 
0.3. 
 
Figura 4.8- Resposta do sistema a um sinal de referência com amplitude 0.3 
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Na Figura 4.8 é possível observar a resposta do sistema a um sinal de amplitude 
0.3, o sinal de saída do sistema segue a referência, tal como desejado, com uma sobrele-
vação de cerca de 22%. O sistema possui uma resposta mais rápida com o controlador 
PID-IMC quando comparado com a resposta com o controlador IMC, levando cerca de 
75 segundos a chegar ao valor de referência e estabilizando nesse valor por volta dos 280 
segundos, o que se pode explicar pelas aproximações realizadas sobre a função de trans-
ferência do controlador IMC que permitiu adicionar a componente integral no PID que 
não existia no IMC. 
Teste e validação do controlador no processo real 
O controlador foi testado de modo a estabilizar o nível de líquido no tanque 1 em 
0.3, valor de referência, tendo como atuador a bomba 1. 
 
 
Figura 4.9- Resposta do sistema em processo real a um sinal de referência com amplitude 0.3 
 Como se pode observar na Figura 4.9 o sistema tem o comportamento desejado 
seguindo o sinal de referência, com uma sobrelevação de cerca de 22%, conseguindo-se 
estabilizar o nível de líquido no tanque 1 em 0.3 ao fim de cerca de 275 segundos. 
 Comparativamente aos resultados obtidos em simulação, pode-se constatar que as 
respostas do sistema são idênticas, o que se pode justificar pela precisão do modelo da 
instalação com que se trabalhou. 
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4.5 Controlador IMC adaptativo para processo SISO 
Neste ponto foi implementado um controlador IMC do tipo adaptativo para o sis-
tema SISO. 
Este controlador foi implementado seguindo os procedimentos para o controlador 
IMC comum, a diferença é que os parâmetros do modelo do processo inicialmente obti-
dos, ao fim de algum tempo são estimados em tempo real através do algoritmo de esti-
mação PCR, já explicado no subcapítulo 3.4, e assim o controlador IMC adapta-se em 
tempo real às modificações do modelo do processo. 








1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
=
0.009124 𝑧−1 + 0.0004364 𝑧−2
1 − 0.5611 𝑧−1 − 0.4234 𝑧−2
 
foi efetuada a resposta ao degrau unitário do processo e verificou-se quanto tempo demo-
rava o sistema a chegar até 63% do valor final da resposta ao degrau. Sendo o valor final 
da resposta para o sistema em causa 0.616. Saliente-se que 63% desse valor é 0.388 e até 
a resposta do sistema chegar a esse valor foram necessários 91 segundos, sendo este valor 
a constante de tempo do processo e representado por tau (τ ). 
O comprimento da janela deslizante do estimador PCR foi então definido como 
sendo 2×τ  e utilizaram-se quatro componentes principais. 
Assim a partir do momento em que o número de amostras é superior ao tamanho 
da janela deslizante, o algoritmo PCR recebe os valores da saída do sistema e começa a 
estimar os valores dos parâmetros do modelo do processo para o tipo de modelo selecio-
nado, neste caso um modelo ARX (2,2,1). Os valores iniciais dos parâmetros do modelo 
do processo são alterados, ao longo da experiência, para os valores estimados através do 
algoritmo de estimação PCR. 
Sendo o controlador IMC dado por um filtro em série com o inverso do modelo do 
processo tal que 
𝑄(𝑧) = 𝐹(𝑧) × 𝑀−1(𝑧) 
 com o filtro utilizado descrito pela seguinte função de transferência   
𝐹(𝑧) =
0.32 
𝑧 + 0.68 
 
O controlador IMC vai receber as alterações dos parâmetros do modelo, através da 
atualização em tempo real dos parâmetros do modelo inverso 𝑀−1(𝑧). 
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Nesta experiência antes de se iniciar a estimação dos parâmetros, o processo é ini-
cialmente controlado por um controlador PI, sintonizado pelo método do Relé com histe-
rese e só a partir de um dado instante é que o controlador IMC entra em funcionamento. 
Sintonização do controlador PI  
Para sintonizar os parâmetros do controlador PI, utilizou-se o método do relé com 
histerese. 
Este método consiste em aplicar ao processo um controlador por Relé com uma 
determinada histerese. Este controlador funciona de uma forma simples. Quando a saída 
do sistema for maior ou igual à soma do valor de referência com a histerese, a ação de 
controlo é igual a 0. No caso da saída do sistema ter um valor inferior à diferença da 
referência com a histerese a ação de controlo é igual a 1. 
Depois de se aplicar o controlador, obtém-se a resposta do sistema e é a partir dessa 
resposta que se extraem os valores necessários para se sintonizar o controlador PI. 
A sintonização do controlador PI foi efetuada através das regras de Ziegler-Nichols 
pelo método da sensibilidade última. 
No caso do controlador PI, como se pode observar pela Tabela 4:1, os parâmetros 
a sintonizar são o 𝐾𝑃 e o 𝑇𝑖. 
Tabela 4:1- Tabela de regras de Ziegler-Nichols – método da sensibilidade última (Silva, 2008) 
 
Para se obter os parâmetros 𝐾𝑢 e 𝑇𝑢, utiliza-se a resposta do sistema quando apli-
cado o controlador de Relé. 
Tendo uma resposta do sistema da forma apresentada na Figura 4.10, 
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Figura 4.10-Exemplo de resposta do controlador por relé 




               𝑒                𝑇𝑢 = 𝑃       
(4.1) 
em que 𝜀 é o valor de histerese utilizado. 
Assim para o sistema em estudo a resposta quando aplicado o controlador por relé 
pode ser observada na Figura 4.11. 
 
Figura 4.11-Resposta do sistema com o controlador por Relé com histerese 
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 A partir da resposta obtida, conclui-se que o controlador PI tem como parâmetros, 
𝐾𝑝 = 8.75 
𝑇𝑖 = 29.2 






      e         𝑇𝑢 = 35. 
Simulação do controlador 
O controlador foi testado em ambiente Matlab, com a inclusão de ruído, tendo como 
valor de referência um sinal de amplitude 0.3 até 33% da experiência, de 33% a 66% da 
experiência a referência foi um sinal de amplitude 0.5 e de 66% até ao fim da experiência 
foi de novo um sinal de amplitude 0.3. 
 
Figura 4.12- Resposta do sistema a uma referência de amplitude alternada. 
Na Figura 4.12 é possível observar que a resposta do sistema segue a referência 
como esperado. Os parâmetros do modelo do processo a partir dos 182 segundos come-
çam a ser estimados pelo algoritmo de estimação PCR deixando de ter os valores iniciais 
e convergem para os valores estimados, como se pode observar na Tabela 4:2. Até aos 
300 segundos o sistema é controlado pelo controlador PI e só a partir desse instante passa 
a ser controlado pelo controlador IMC. 
Como tal é possível perceber que o controlador consegue adaptar-se às alterações 
do modelo do processo e continuar a controlar o sistema de modo a que resposta siga os 
valores de referência definidos com um erro de controlo mínimo. 
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Tabela 4:2-Valores iniciais do modelo do processo e valores estimados por PCR 
 Valor inicial Valor médio estimado 
𝒂𝟏 −0.5611 −0.5399  
𝒂𝟐 −0.4234 −0.4417 
 𝒃𝟏 0.009124 0.01 
𝒃𝟐 0.0004364 0.0014 
Teste e validação do controlador no processo real 
O controlador foi testado de modo a estabilizar o nível de líquido no tanque 1 em 
0.3 até 33% da experiência, de 33% a 66% estabilizou-se o nível de líquido em 0.5 e de 
66% até ao fim da experiência estabilizou-se novamente em 0.3, tendo como atuador a 
bomba 1. 
 
Figura 4.13 - Resposta do sistema em processo real a uma referência de amplitude alternada. 
Como se pode observar na Figura 4.13, a resposta do sistema segue a referência 
como esperado. É possível verificar ainda que quando o valor de referência é alterado o 
sinal referente à ação de controlo torna-se extremamente nervoso, o que pode ser expli-
cado pelo ruído associado ao próprio processo, a incerteza da estimação e os parâmetros 
do filtro não serem os mais apropriados. Tal como anteriormente, os parâmetros do mo-
delo do processo a partir dos 182 segundos começam a ser estimados pelo algoritmo de 
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estimação PCR deixando de ter os valores inicias e convergindo para os valores estima-
dos, como se pode observar na Tabela 4:3. 
 
Tabela 4:3- Valores iniciais do modelo do processo e valores estimados por PCR em processo real 
 Valor inicial Valor médio estimado 
𝒂𝟏 −0.5611 −0.7284 
𝒂𝟐 −0.4234 −0.2383 
 𝒃𝟏 0.009124 0.0051 
𝒃𝟐 0.0004364 0.0047 
 
Comparativamente aos resultados obtidos em simulação pode observar-se que a 
resposta do sistema tem um comportamento idêntico tanto em simulação como no pro-
cesso real. 
4.6 Controlador IMC para processo MIMO 
Nesta fase foi desenvolvido um controlador IMC para um processo MIMO. Assim 
o processo possui 2 entradas de controlo que são as bombas 1 e 2, já em relação ao número 
de saídas a controlar são duas que se referem ao nível de líquido nos tanques 1 e 2. 
O processo a controlar foi representado por uma matriz de transferência em que os 
elementos da matriz são quatro funções de transferência que dizem respeito a modelos 
ARX (2,2,1).  
Para processos MIMO, a estrutura de controlo sofre pequenas alterações em relação 
à estrutura utilizada em processos SISO, sendo dada pelo diagrama de blocos da Figura 
3.3, que se encontra na página 37. 
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4.6.1 Controlador IMC 
Neste ponto foi implementado um controlador IMC para o processo. 










0.000552 𝑧−1 + 0.006606 𝑧−2
1 − 0.8403 𝑧−1 − 0.1478 𝑧−2
0.0016 𝑧−1 − 0.0008056 𝑧−2
1 − 0.893 𝑧−1 − 0.1019 𝑧−2
−0.000688 𝑧−1 + 0.001071 𝑧−2
1 − 0.8437 𝑧−1 − 0.1536 𝑧−2
−0.00104 𝑧−1 + 0.002332 𝑧−2






Tendo em conta as dificuldades encontradas para realizar as operações matemáticas 
necessárias à implementação do controlador, os cálculos intermédios foram realizados 
em tempo contínuo. 







0.003577𝑠2 − 0.01561𝑠 + 0.01692
𝑠2 + 2.713𝑠 + 0.02812
0.0004435𝑠2 + 0.001799𝑠 − 0.005372
𝑠2 + 2.461𝑠 + 0.01139
0.001041𝑠2 − 0.002535𝑠 + 0.0009065
𝑠2 + 2.73𝑠 + 0.00639
0.00186𝑠2 − 0.005145𝑠 + 0.00285






Como as funções de transferência que constituem a matriz de transferência possuem 
zeros de fase não mínima, implica que o processo seja de fase não mínima o que se pode 
perceber através do cálculo do determinante da matriz e da obtenção dos zeros do mesmo. 
Assim foi verificado se era possível anular os zeros das funções de transferência, 
para isso multiplicou-se cada função de transferência por uma constante de modo a ga-
rantir o ganho estático. Seguidamente obteve-se a resposta ao degrau unitário das novas 
funções de transferência e comparou-se com a resposta ao degrau das funções de transfe-
rência anteriores, como as respostas foram muito semelhantes optou-se por trabalhar com 







Como tal a nova matriz de transferência é dada por, 
𝑀(𝑠) = [
0.01692
𝑠2 + 2.713𝑠 + 0.02812
−0.005372
𝑠2 + 2.461𝑠 + 0.01139
0.0009065
𝑠2 + 2.73𝑠 + 0.00639
0.00285
𝑠2 + 2.403𝑠 + 0.01875
] 
 
Devido às dificuldades encontradas no MATLAB para realizar os cálculos mate-
máticos relacionados com a manipulação de matrizes utilizando notação simbólica, foi 
utilizado o software wxMaxima para efetuar todos os cálculos necessários para imple-
mentação do controlador, entre os quais o cálculo matriz de transferência do controlador.  
Assim seguindo os passos usados para o processo SISO, calculou-se a inversa da 
matriz de transferência e o controlador IMC é dado por um filtro em série com o inverso 
do modelo da instalação tal que, 
𝑄(𝑠) = 𝐹(𝑠) × 𝑀−1(𝑠) (4.2) 














53.28𝑠2 + 154.6𝑠 + 0.9991
𝑠2 + 2.114𝑠 + 1.041
100.8𝑠2 + 278.5𝑠 + 3.058
𝑠2 + 2.461𝑠 + 0.01139
−17.36𝑠2 − 34.05𝑠 − 0.7788
𝑠2 + 1.695𝑠 + 0.8694
317.3𝑠2 + 804.8𝑠 + 3.938





Os testes efetuados ao controlador foram realizados em tempo discreto, como tal 
foi necessário passar as matrizes de transferência do modelo do processo e do controlador 







𝑧2 − 1.057𝑧 + 0.06634
−0.001371𝑧 − 0.0006243
𝑧2 − 1.081𝑧 + 0.08535
0.0002183𝑧 + 9.199 × 10−5
𝑧2 − 1.063𝑧 + 0.06522
0.0007362𝑧 + 0.0003411










56.46𝑧2 − 45.77𝑧 − 10.26
𝑧2 − 0.6385𝑧 + 0.08771
105.1𝑧2 − 87.34𝑧 − 16.45
𝑧2 − 0.6489𝑧 + 0.09045
−16.75𝑧2 + 16.63𝑧 − 0.2565
𝑧2 − 0.7581𝑧 + 0.1791
312.9𝑧2 − 274.6𝑧 − 36.52







Simulação do controlador 
O controlador foi testado em ambiente Matlab, com a inclusão de ruído e tendo 
como valor de referência para a saída um sinal de amplitude 0.3 e para a saída 2 um sinal 
de amplitude 0.1. 
 
Figura 4.14- Resposta do sistema a duas referências de amplitude 0.3 e 0.1 
Na Figura 4.14 é possível observar que o sistema tem a resposta desejada, com 
ambos os sinais de saída a seguirem as referências definidas para cada saída. É possível 
perceber também que saída 1 segue a referência sem erro e a saída 2 segue a referência 
com um erro de 1%. Tendo em conta os resultados obtidos pode-se concluir que o con-
trolador consegue controlar o processo tal como era pretendido. 
Teste e validação do controlador no processo real 
O controlador foi testado de modo a estabilizar o nível de líquido no tanque 1 em 
0.3, valor de referência, tendo como atuador a bomba 1 e estabilizar o nível de líquido no 




Figura 4.15- Resposta do sistema em processo real a duas referências de amplitude 0.3 e 0.1 
 Na Figura 4.15 estão representadas as respostas do sistema no processo real. Como 
se pode observar consegue-se estabilizar o nível de líquido no tanque 2 em 0.1 como 
desejado, já no que toca ao tanque 1 o nível de líquido estabiliza em 0.26 o que implica 
que se obteve um erro de controlo de 4%.  
Estes resultados podem ser associados à grande variância observada nos sinais re-
ferentes às ações de controlo do processo, o que pode ser explicado pelo facto de se terem 
realizado algumas adaptações aos modelos do processo inicialmente obtidos por experi-
mentação, o que terá provocado que estes tenham perdido alguma precisão e assim não 
representem tão bem a instalação com que se está a trabalhar.  
4.6.2 Controlador IMC + controlador PI 
Neste ponto foi implementado, para o processo MIMO, um controlador IMC e uti-
lizado em conjunto com este um controlador PI de modo a anular o erro de controlo 
quando este é menor ou igual a 5 %. 
Foi obtida uma nova matriz de transferência como modelo do processo real devido 
a se ter escolhido novos valores de referência para o nível de líquido nos tanques 1 e 2. 











0.001722 𝑧−1 + 0.005522 𝑧−2
1 − 0.8641 𝑧−1 − 0.1276 𝑧−2
0.0004217 𝑧−1 + 0.0008138 𝑧−2
1 − 0.8784 𝑧−1 − 0.118 𝑧−2
0.0002802 𝑧−1 + 0.0008138 𝑧−2
1 − 0.9154 𝑧−1 − 0.08163 𝑧−2
0.002657 𝑧−1 − 0.0005963 𝑧−2






Tal como no ponto anterior, os cálculos intermédios foram realizados em tempo 








0.002188𝑠2 − 0.01272𝑠 + 0.01669
𝑠2 + 2.597𝑠 + 0.01912
0.0002227𝑠2 − 0.001849𝑠 + 0.002807
𝑠2 + 2.54𝑠 + 0.00818
−6.789 × 10−5𝑠2 − 0.0003396𝑠 + 0.0009508
𝑠2 + 2.359𝑠 + 0.006478
−0.001789𝑠2 + 0.001312𝑠 + 0.004532






Como as funções de transferência que constituem a matriz de transferência possuem 
zeros de fase não mínima, tal como no ponto anterior depois de se perceber que não tinha 
implicações de maior, optou-se por trabalhar com funções de transferência sem zeros. 
Como tal a matriz de transferência do modelo do processo passou a ser, 
𝑀(𝑠) = [
0.01669
𝑠2 + 2.597𝑠 + 0.01912
0.002807
𝑠2 + 2.54𝑠 + 0.00818
0.0009508
𝑠2 + 2.359𝑠 + 0.006478
0.004532
𝑠2 + 2.392𝑠 + 0.01381
] 
Assim seguindo os passos usados para o processo SISO, calculou-se a inversa da 
matriz de transferência e o controlador IMC é dado por um filtro em série com o inverso 
do modelo da instalação tal que, 
𝑄(𝑠) = 𝐹(𝑠) × 𝑀−1(𝑠) 













62.26𝑠2 + 158.1𝑠 + 1.368
𝑠2 + 1.959𝑠 + 0.9843
−38.96𝑠2 − 83.54𝑠 − 1.324
𝑠2 + 1.782𝑠 + 0.9109
−13.28𝑠2 − 29.35𝑠 − 0.5531
𝑠2 + 1.717𝑠 + 0.8898
229.1𝑠2 + 540.8𝑠 + 3.648







Os testes ao controlador foram realizados em tempo discreto como tal as matrizes 
de transferência do modelo do processo e controlador em tempo discreto são dadas por, 
𝑀(𝑧) = [
0.004131𝑧 + 0.001808
𝑧2 − 1.068𝑧 + 0.0745
0.000704𝑧 + 0.0003134
𝑧2 − 1.076𝑧 + 0.07887
0.0002482𝑧 + 0.0001165
𝑧2 − 1.092𝑧 + 0.09451
0.001174𝑧 + 0.0005457







63.65𝑧2 − 55.64𝑧 − 7.39
𝑧2 − 0.6775𝑧 + 0.1198
−38.26𝑧2 + 36.46𝑧 + 1.17
𝑧2 − 0.729𝑧 + 0.1589
−13.5𝑧2 + 12.63𝑧 + 0.6039
𝑧2 − 0.7473𝑧 + 0.1749
224.3𝑧2 − 204.6𝑧 − 18.11






O controlador PI utilizado foi sintonizado através do método do Relé, método já 
anteriormente explicado. 
Foram implementados diferentes controladores PI para cada uma das saídas do pro-
cesso. 
Assim o controlador PI para o tanque 1 tem como parâmetros: 
𝐾𝑃 = 8.75 
𝑇𝑖 = 29.72 
Já o controlador PI para o tanque 2 tem como parâmetros: 
𝐾𝑃 = 34.14 
𝑇𝑖 = 106 
Como já foi referido anteriormente, enquanto o erro de controlo for superior a 5% 
é o controlador IMC que está em funcionamento e quando este erro for igual ou inferior 
a 5% é o controlador PI que entra em funcionamento com o objetivo de anular o erro de 
controlo do sistema. 
 
Simulação do controlador 
O controlador foi testado em ambiente Matlab, com a inclusão de ruído e tendo 
como sinal de referência para o tanque 1 até 40% da experiência um sinal de amplitude 
0.2, de 40% até 70% da experiência um sinal de amplitude 0.3 e de 70% até ao fim da 
experiência um sinal de amplitude 0.2. Para o tanque 2 utilizou-se um sinal de referência 
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até 40% da experiência com amplitude de 0.1, de 40% até 70% da experiência uma am-
plitude 0.2 e de 70% até ao fim da experiência novamente uma amplitude 0.1. 
 
 
Figura 4.16- Resposta do sistema a duas referências de amplitude alternada. 
Como se pode observar na Figura 4.16, as respostas do sistema seguem as referên-
cias definidas tal como esperado sem erro de controlo. É possível notar que os sinais 
referentes às ações de controlo do sistema apresentam alguma instabilidade quando o 
valor das referências é alterado, mas depois tendem a estabilizar. 
Teste e validação do controlador no processo real 
O controlador foi testado de modo a estabilizar o nível de líquido no tanque 1 em 
0.2 até 40% da experiência, de 40% a 70% da experiência tentou-se estabilizar o nível de 
líquido em 0.3 e de 70% até ao fim da experiência estabilizou-se o nível de líquido no 
tanque novamente em 0.2 tendo como atuador a bomba 1. Em relação ao tanque 2 tentou-
se estabilizar o nível de líquido em 0.1 até 40% da experiência, de 40% a 70% da experi-
ência tentou-se estabilizar o nível de líquido em 0.2 e de 70% até ao fim da experiência 
estabilizou-se o nível de líquido no tanque novamente em 0.3 sendo neste o caso o atuador 





Figura 4.17- Resposta do sistema em processo real a duas referências de amplitude alternada 
Na Figura 4.17 é possível observar as respostas do sistema em processo real. Tal 
como esperado conseguiu estabilizar-se o nível de líquido nos tanques nos valores de 
referências definidos para cada etapa da experiência. Comparando-se com a resposta do 
sistema obtida só com o controlador IMC, ilustrada na Figura 4.15, constata-se que os 
sinais de saída seguiram a referência com erro de controlo praticamente nulo. Estes re-
sultados devem-se à inclusão do controlador PI no sistema que tem como função anular 
o erro de controlo quando este é menor ou igual a 5%, o que permite assim contrariar os 
efeitos provocados pelas aproximações efetuadas nos modelos do processo utilizados na 
implementação do controlador IMC. 
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4.7 Otimização por PSO 
Neste ponto foi utilizada a otimização por PSO, de modo a se conseguir projetar o 
controlador IMC do tipo adaptativo para o processo SISO com uma determinada sobre-
levação previamente definida. 
Algoritmo 
O algoritmo utilizado foi o Algoritmo de PSO On-Line (L. Brito Palma et al., 2015), 
sendo o seu funcionamento seguidamente descrito. 
Quando se realiza uma experiência, durante uma parte do tempo da experiência 
(fase de otimização) o algoritmo faz uma otimização em tempo real e depois desse tempo 
e até ao fim da experiência (fase de execução) fica ativo o melhor controlador (partícula) 
encontrado. 
O número de controladores testados é dado por 𝑛𝑖𝑝 = 𝑛𝑖 × 𝑛𝑝, sendo 𝑛𝑖 o número 
de iterações e 𝑛𝑝 o número de partículas. Cada controlador permanece ativo durante um 
certo período de tempo, mas sempre de modo a garantir o tempo de permanência mínimo 
(dwell-time) num sistema de controlo comutado. De modo a evitar-se uma rápida comu-
tação nos ganhos do controlador esses ganhos são filtrados passa-baixo. 
A função de custo 𝐽𝑐 é calculada no fim do intervalo de tempo disponível para cada 
controlador ativo. 
É esperado que sejam obtidos controladores sub-ótimos com esta abordagem de 
otimização em tempo real, pois o intervalo de tempo disponível para cada controlador 
não normalmente suficientemente grande. No final da fase de otimização é esperado que 
o custo real do melhor controlador obtido esteja próximo do custo desejado. 
Uma vez que o espaço de otimização de parâmetros está normalizado para o inter-
valo [0;1] os ganhos do controlador real devem ser multiplicados por fatores de escala. 
Aplicação do algoritmo de otimização 
O processo de otimização, para o caso em estudo, passa por minimizar a seguinte 
função de custo. 
𝐽𝑐(𝑘) = 𝛼 × 𝑚𝑠𝑒(𝑒(𝑘 − 𝑚 + 1: 𝑘)) + 𝛽 × 𝑉𝑎𝑟(𝑢(𝑘 − 𝑚 + 1: 𝑘) + 𝛾




Sendo 𝑒(𝑘) o erro de controlo em cada instante 𝑘, 𝑚 é a dimensão do intervalo de 
tempo disponível para cada controlador, 𝜂 é o índice de Harris, 𝑚𝑠𝑒(. ) a função do erro 
quadrático médio, 𝑢 a ação de controlo e Var a variância do sinal da ação de controlo e 
𝑆 a sobrelevação obtida para o modelo ARX (2,2,1) na janela definida, (𝑘 − 𝑚 + 1: 𝑘). 
Nesta otimização foram atribuídos, respetivamente, diferentes pesos (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜗) às 
componentes da função de custo de modo a encontrar os valores dos parâmetros do filtro 
que sejam adequados para se obter o valor de sobrelevação desejado, neste caso de 18%. 
Visto que o controlador IMC é dado pela seguinte função de transferência, 













Apenas os parâmetros do filtro foram otimizados porque tanto o modelo do pro-
cesso como o modelo inverso do processo têm valores de parâmetros fixos. 
A experiência realizada teve a duração de 8000 segundos. Até 50% da experiência 
ocorreu o processo de otimização no qual foram testados 50 controladores diferentes, 
após este tempo o processo de otimização devolveu os valores dos parâmetros do filtro 
otimizados e dos 50% até 75% da experiência pode-se observar a resposta do sistema 
com a aplicação do controlador IMC otimizado, dos 75% até ao fim da experiência foi 
testado o controlador PID sintonizado a partir do controlador IMC. 
Foram realizadas quatro experiências, com diferentes combinações para os pesos 
atribuídos às componentes da função de custo em que a soma total destes pesos unitária, 
de modo a perceber se em alguma delas se conseguiu obter o controlador IMC com o 
valor de sobrelevação desejado.   
Na Figura 4.18, encontra-se a resposta do sistema durante o processo de otimização 
do sistema para uma das experiências realizadas, neste caso com as componentes da fun-
ção de custo a terem todas o mesmo peso que é 0.25. Até aos 4000 segundos ocorreu o 
processo de otimização, dos 4000 segundos até aos 6000 segundos é possível observar a 
resposta do sistema com o controlador IMC adaptativo implementado com o parâmetros 
do filtro otimizados e dos 6000 segundos até ao fim da experiência é possível observar a 




Figura 4.18- Otimização PSO com as componentes da função de custo a possuírem todas o mesmo 
peso 
A sobrelevação foi calculada durante a fase de funcionamento do controlador IMC, 
quando amplitude do sinal de referência é alterada de 0.3 para 0.4 perto dos 5000 segun-




× 100  [%] (4.4) 
sendo 𝑦𝑚𝑎𝑥 o valor máximo da amplitude do sinal de saída, 𝑦∞ o valor final da resposta 
e 𝑦0 a amplitude inicial do sinal de saída. 
A seguinte tabela mostra os resultados obtidos para cada experiência realizada. Nas 
primeiras quatro colunas, encontram-se os valores dos pesos atribuídos às componentes 
da função de custo, seguidamente os valores dos parâmetros do filtro obtidos pela otimi-
zação e nas últimas três colunas a sobrelevação obtida na otimização, a sobrelevação ob-
tida para o controlador IMC adaptativo implementado no subcapítulo 4.5 com o filtro 
otimizado e a sobrelevação obtida para o controlador IMC implementado no subcapítulo 







Tabela 4:4 – Experiências realizadas na otimização PSO, com variação dos pesos das componentes 
da função de custo 





A 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.1 0.9 28% 25.7% 4.2% 
B 0.25 0.25 0 0.5 -0.6 0.4 27% 33% 4% 
C 0 0.25 0 0.5 -0.562 0.438 32% 34% 4.3% 
D 0.25 0 0 0.75 -0.4974 0.5026 30% 30% 3.3% 
 
Como se pode observar pelos dados descritos na Tabela 4:4, conseguiu-se uma me-
lhoria na velocidade da resposta do sistema no que toca à utilização do IMC adaptativo, 
só que neste caso é preciso ter em conta que o aumento do valor da sobrelevação está em 
grande parte associado à incerteza associada à estimação dos parâmetros o que torna o 
sistema mais instável no início e assim permite que este seja mais rápido. No entanto 
neste caso não se conseguiu ter uma sobrelevação de 18% como pretendido, estando os 
valores de sobrelevação, nas quatro experiências realizadas, na ordem dos 30%.  
No caso do IMC não adaptativo, a estrutura do controlador IMC implica que este 
tipo de controlador tenha uma sobrelevação baixa, na ordem dos 4%, pois o controlador 
depende essencialmente do modelo do processo utilizado e como os modelos do processo 
são lentos por muito rápido que seja o filtro, este por si só não consegue tornar o sistema 
mais rápido. Como o PSO só otimiza os parâmetros do filtro não foi possível atingir o 
valor de sobrelevação desejado. 
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5 Conclusões  
Neste capítulo são apresentadas as conclusões relativas à dissertação e indicadas 
algumas linhas de investigação para trabalho futuro. 
5.1 Conclusões gerais 
Nesta dissertação foram estudadas e implementadas metodologias de projeto de 
controladores IMC (controlo com base em modelo interno), sendo estes métodos de im-
plementação comprovados em ambiente de simulação e laboratorial, recorrendo a um 
processo de referência de três tanques (AMIRA DTS 200). 
 Para o processo em configuração SISO, foram implementados um controlador IMC 
e um controlador PID cujos ganhos foram sintonizados através da estrutura IMC. Tes-
tando-se depois o sistema utilizando estes controladores foi possível perceber que o sis-
tema segue a referência com erro mínimo em ambos os casos mas com uma resposta 
consideravelmente lenta quando utilizado o controlador IMC o que se explica pela estru-
tura do controlador IMC que depende essencialmente do modelo do processo (que foi 
obtido experimentalmente) e sendo o processo em questão lento, a resposta do sistema é 
igualmente lenta. Já no caso do controlador PID a resposta do sistema é mais rápida 
quando comparada com os resultados obtidos para o controlador IMC, o que se explica 
pelas aproximações realizadas na função de transferência do IMC de modo a se obter uma 
função de transferência semelhante à do controlador PID.   
Depois de implementado um controlador IMC para o processo em configuração 
MIMO, testou-se o sistema com o controlador foi possível observar que a resposta do 
sistema segue a referência com um erro de controlo de 4%. Estes resultados permitiram 
perceber que a qualidade do controlo IMC depende muito da precisão do modelo do pro-
cesso utilizado, pois no processo SISO o modelo com que se trabalhou tinha grande pre-
cisão o que permitiu ter um sistema com erro de controlo mínimo o que já não se verificou 
no processo MIMO devido às aproximações realizadas sobre o modelo que fizeram com 
que este perdesse precisão. Assim quanto maior for a precisão do modelo, melhor é o 
efeito de controlo obtido. 
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Por último foi realizada, apenas para o processo em configuração SISO, uma oti-
mização do tipo PSO para o controlador IMC de modo a que este cumprisse uma especi-
ficação exigida, neste caso uma sobrelevação de 18%. Este processo passou pela otimi-
zação apenas dos parâmetros do filtro utilizado visto que o modelo do processo é fixo. 
Foram realizadas quatro experiências e em nenhuma delas se conseguiu obter a sobrele-
vação pretendida. No caso do controlador IMC adaptativo, obtiveram-se sobrelevações 
na ordem dos 30%, já no caso do controlador IMC não-adaptativo obtiveram-se sobrele-
vações na ordem de cerca de 4% que se explica pela estrutura do controlador IMC, já que 
como este depende essencialmente do modelo do processo por muito rápido que filtro 
seja, nunca conseguirá, por si só, tornar o sistema mais rápido e logo com maior sobrele-
vação. 
Em suma, pode-se concluir que este estudo permitiu aprofundar os conhecimentos 
sobre controladores IMC e perceber quais as dificuldades e particularidades associadas à 
implementação deste tipo de controladores. 
5.2 Trabalho futuro 
Tendo como base a experiência adquirida neste trabalho, como futuras linhas de 
investigação apresentam-se as seguintes possibilidades: 
- Tendo em conta que as metodologias utilizadas foram testadas recorrendo a mo-
delos de processo ARX lineares, era importante também realizar testes com modelos de 
processo não lineares (baseados em redes neuronais, lógica difusa, etc); 
- Utilizar o IMC com SMC (sliding mode control), de modo a perceber se é possível 
obter controladores, através da utilização de ambos os conceitos, que consigam, por 
exemplo, cumprir especificações previamente definidas; 
- Desenvolver ferramentas que permitam melhorar o trabalho com cálculo simbó-
lico no MATLAB, de modo a ser possível, por exemplo, implementar um controlador 
IMC adaptativo para um processo MIMO. 
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